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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящая программа разработана в ЧПОУ «ЦИО «НЕФТЕГАЗ» и предназначена для 

повышение квалификации по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования» 5 разряда (4 уровень квалификации). 

Программа профессионального обучения: повышение квалификации по профессии «Слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 5 разряда (4 уровень квалификации) 

разработана на основе:  

 Федерального закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Приказ Минтруда России от 09.09.2020 N 598н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных 

зданий" 

 Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 N 534 (ред. от 05.11.2024) "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение"  

 Единного тарифно - квалификационного справочника работ и профессий рабочих (М., 

2000, выпуск 63 «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов »). 

 Приказ Минздрава России от 03.05.2024 N 220н "Об утверждении Порядка оказания 

первой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2024 N 78363) 

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок"; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" "; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 N 766н "Об 

утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 

смывающими средствами" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2021 N 66670); 

 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 (ред. от 12.06.2024) "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с 

"Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

 

 

Учебная программа является документом, определяющим содержание обучения по 

соответствующим предметам, и разработана с учетом задач профессионального обучения, 

совершенствования подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять. 

В связи с совершенствованием производства программы теоретического и производственного 

обучения, необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, 

современных технологических процессах и передовых приемах, и методах труда.  
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1. ПРОГРАММА 

 повышение квалификации по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 5 разряда 

                               (4 уровень квалификации) 
 

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 В результате обучения и удовлетворительного прохождения итоговой аттестации 

слушатель повышает квалификацию по виду профессиональной деятельности: Эксплуатация 

газового оборудования жилых и общественных зданий 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

 

Обеспечение надежного и эффективного функционирования газового оборудования жилых 

и общественных зданий (газопроводов низкого давления в составе сети газопотребления и 

технических устройств на них, резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных 

установок сжиженных углеводородных газов, газоиспользующего оборудования) 
 

                                       1.2.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Программа направлена на освоение новой обобщенной трудовой функции: Эксплуатация 

газового оборудования жилых и общественных зданий 

 

Результаты освоения программы по ПС: 

 

Профессия - «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 5 разряда  (4 уровень 

квалификации) 

                      

Обобщенная трудовая функция: Выполнение средней сложности и сложных работ по 

эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий 

 

Трудовые функции: 

 

1. Техническое обслуживание и ремонт резервуарных, групповых баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов 

Трудовые действия Проверка выполнения рекомендаций заключения по результатам 

технического диагностирования резервуарных, групповых баллонных 

установок сжиженных углеводородных газов 

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным 

требованиям резервуарных, групповых баллонных установок сжиженных 

углеводородных газов 

Визуальная проверка наличия свободного доступа к резервуарным, 

групповым баллонным установкам сжиженных углеводородных газов 

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств 

(приборный метод, обмыливание) на резервуарных, групповых баллонных 

установках сжиженных углеводородных газов 

Устранение утечек газа на резервуарных, групповых и баллонных 

установках сжиженных углеводородных газов 

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств на 
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резервуарных, групповых баллонных установках сжиженных 

углеводородных газов 

Проверка работоспособности и настройка регулирующей арматуры и 

предохранительных клапанов на резервуарных, групповых баллонных 

установках сжиженных углеводородных газов 

Проверка состояния и работоспособности манометров на резервуарных, 

групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов 

Контроль показаний манометров на резервуарных, групповых баллонных 

установках сжиженных углеводородных газов 

Проверка уровня сжиженных углеводородных газов в резервуаре 

Очистка территории и оборудования резервуарных, групповых баллонных 

установок сжиженных углеводородных газов от пыли, грязи, снега 

Проверка надежности установки шкафов с баллонами и их крепления 

 Проверка исправности запирающих устройств на дверцах шкафов и 

ограждениях групповых баллонных установок сжиженных 

углеводородных газов 

Выявление неисправностей на резервуарных, групповых баллонных 

установках сжиженных углеводородных газов 

Приостановление подачи газа и отсоединение резервуарных, групповых 

баллонных установок сжиженных углеводородных газов от газопроводов с 

установкой заглушек на газопроводы в составе сети газопотребления 

Устранение неисправностей на резервуарных, групповых баллонных 

установках сжиженных углеводородных газов 

Присоединение к газопроводам сети газопотребления и возобновление 

подачи газа из резервуарных, групповых баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов 

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа после 

выполнения технического обслуживания и ремонта резервуарных, 

групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов 

Информирование непосредственного руководителя о результатах 

технического обслуживания и ремонта резервуарных, групповых 

баллонных установок сжиженных углеводородных газов 

Оформление результатов проведения технического обслуживания и 

ремонта резервуарных, групповых баллонных установок сжиженных 

углеводородных газов 

Необходимые 

умения 

Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 

Оценивать целостность и соответствие нормативным требованиям 

резервуарных, групповых баллонных установок сжиженных 

углеводородных газов 

Пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения 
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герметичности соединений 

Приготавливать и применять пенообразующие растворы для проверки 

герметичности соединений и отключающих устройств газового 

оборудования 

Определять места утечек газа 

Производить разборку (сборку) разъемных соединений на газопроводах в 

составе сети газопотребления жилых и общественных зданий 

Применять уплотнительные материалы 

Пользоваться газоанализаторами 

Производить разборку (сборку) отключающих устройств на резервуарных, 

групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов 

Наносить смазочные материалы на трущиеся поверхности технических 

устройств резервуарных, групповых баллонных установок сжиженных 

углеводородных газов 

Оценивать работоспособность регулирующей арматуры и 

предохранительных клапанов на резервуарных, групповых баллонных 

установках сжиженных углеводородных газов, осуществлять их настройку 

Регулировать работу арматуры и предохранительных клапанов на 

резервуарных, групповых баллонных установках сжиженных 

углеводородных газов, осуществлять их настройку 

Оценивать состояние и работоспособность манометров на резервуарных, 

групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов 

 Оценивать и фиксировать показания манометров на резервуарных, 

групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов 

Применять приборы для проверки уровня сжиженных углеводородных 

газов в резервуаре 

Оценивать надежность установки шкафов с баллонами 

Определять исправность запирающих устройств на дверцах шкафов и 

ограждениях групповых баллонных установок сжиженных 

углеводородных газов 

Определять неисправности резервуарных, групповых баллонных 

установок сжиженных углеводородных газов 

Устанавливать заглушки на газопроводах в составе сети газопотребления 

Осуществлять ремонт резервуарных, групповых баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов 

Применять ручной и механизированный инструмент, приспособления 

Применять инвентарь и технические средства для поддержания чистоты 

оборудования и порядка на территории резервуарных, групповых 

баллонных установок сжиженных углеводородных газов 
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Проводить инструктаж потребителей газа по безопасному использованию 

газа 

Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения 

работ 

Необходимые 

знания 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов по 

эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий 

Требования инструкций (руководств) изготовителя по эксплуатации 

резервуарных, групповых баллонных установок сжиженных 

углеводородных газов 

Типы и устройство резервуарных, групповых баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов 

Порядок размещения резервуарных, групповых баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов 

Порядок и методы проверки герметичности соединений газопроводов и 

отключающих устройств 

Физические и химические свойства, физиологическое воздействие на 

человека газа и продуктов его сгорания 

Назначение, устройство и правила применения газоанализаторов, 

контрольно-измерительных приборов 

Возможные места и причины возникновения, способы обнаружения и 

устранения утечек газа 

Наименование, маркировка, свойства и правила применения 

уплотнительных и смазочных материалов 

Виды, назначение, устройство и правила эксплуатации регулирующей 

арматуры и предохранительных клапанов на резервуарных, групповых 

баллонных установках сжиженных углеводородных газов 

Правила использования уровнемеров 

Способы установки шкафов и крепления баллонов 

Типы, устройство и характерные неисправности запирающих устройств на 

дверцах шкафов и ограждений групповых баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов 

Порядок приостановления подачи газа в резервуарные, групповые 

баллонные установки сжиженных углеводородных газов 

 Последовательность выполнения технологических операций при 

проведении ремонта резервуарных, групповых баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов 

Слесарное дело 

Правила применения и содержания ручного и механизированного 

инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, в том 
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числе спецодежды 

Условные обозначения и правила чтения схем, эскизов, чертежей, 

спецификаций по выполняемой работе 

Требования к содержанию оборудования и территории резервуарных, 

групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации по 

содержанию и порядку проведения инструктажа потребителей газа по 

безопасному использованию газа 

Требования охраны труда и пожарной безопасности 

2. Техническое обслуживание и замена систем контроля загазованности в жилых и 

общественных зданиях 

Трудовые действия Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным 

требованиям систем контроля загазованности в жилых и общественных 

зданиях 

Визуальная проверка наличия свободного доступа к системам контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния 

соединительных труб дымового канала при выполнении технического 

обслуживания и замены систем контроля загазованности в жилых и 

общественных зданиях 

Проверка наличия изолирующего экрана (при необходимости) в месте 

установки газоиспользующего оборудования при выполнении 

технического обслуживания и замены систем контроля загазованности в 

жилых и общественных зданиях 

Проверка надежности крепления датчиков систем контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 

Проверка состояния и надежности крепления электрического кабеля в 

составе систем контроля загазованности в жилых и общественных зданиях 

Проверка размещения датчиков систем контроля загазованности в жилых 

и общественных зданиях 

Проведение пробной (контрольной) проверки порога срабатывания систем 

контроля загазованности в жилых и общественных зданиях 

Проверка работоспособности световой и звуковой индикации 

сигнализаторов в составе систем контроля загазованности в жилых и 

общественных зданиях 

Проверка состояния электромагнитного клапана в составе систем 

контроля загазованности в жилых и общественных зданиях 

Демонтаж и установка элементов систем контроля загазованности в 

жилых и общественных зданиях 

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа после 

выполнения технического обслуживания и замены систем контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 
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Информирование непосредственного руководителя о результатах 

технического обслуживания и замены систем контроля загазованности в 

жилых и общественных зданиях 

Оформление результатов проведения технического обслуживания и 

замены систем контроля загазованности в жилых и общественных зданиях 

Необходимые 

умения 

Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 

Оценивать целостность и соответствие нормативным требованиям 

системы контроля загазованности в жилых и общественных зданиях 

Выявлять нарушение (отсутствие) тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах 

Оценивать состояние соединительных труб дымового канала 

Определять необходимость установки изолирующего экрана в месте 

установки газоиспользующего оборудования 

Оценивать надежность крепления датчиков систем контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 

Оценивать состояние и надежность крепления электрического кабеля 

Выявлять нарушения размещения датчиков систем контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 

Производить проверку порога срабатывания систем контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 

Оценивать работоспособность световой и звуковой индикации 

сигнализаторов в составе систем контроля загазованности в жилых и 

общественных зданиях 

Оценивать работоспособность электромагнитного клапана в составе 

систем контроля загазованности в жилых и общественных зданиях 

Определять необходимость замены элементов систем контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 

Монтировать (демонтировать) элементы систем контроля загазованности в 

жилых и общественных зданиях 

Применять ручной и механизированный инструмент, приспособления 

Проводить инструктаж потребителей газа по безопасному использованию 

газа 

Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения 

работ 

Необходимые 

знания 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов по 

эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий 

Типы, устройство и порядок размещения систем контроля загазованности 
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в жилых и общественных зданиях 

Способы проверки тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины 

ее нарушения (отсутствия), порядок действий при нарушении (отсутствии) 

тяги в дымовых и вентиляционных каналах 

Допустимые материалы и конструкции соединительных труб дымового 

канала, устройство дымовых и вентиляционных каналов 

Порядок организации воздухообмена в помещениях с установленным 

газоиспользующим оборудованием 

Порядок проведения проверки порога срабатывания систем контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 

Предельно допустимые (пороговые) значения концентрации 

контролируемых сред для срабатывания систем контроля загазованности в 

жилых и общественных зданиях в соответствии с требованиями 

документов по стандартизации и эксплуатационной документации 

изготовителей 

Признаки неработоспособного состояния световой и звуковой индикации 

сигнализаторов в составе систем контроля загазованности в жилых и 

общественных зданиях 

Устройство электромагнитного клапана в составе систем контроля 

загазованности в жилых и общественных зданиях 

Последовательность выполнения технологических операций по монтажу 

(демонтажу) элементов систем контроля загазованности в жилых и 

общественных зданиях 

Слесарное дело 

Правила применения и содержания ручного и механизированного 

инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, в том 

числе спецодежды 

Условные обозначения и правила чтения схем, эскизов, чертежей, 

спецификаций по выполняемой работе 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации по 

содержанию и порядку проведения инструктажа потребителей газа по 

безопасному использованию газа 

Порядок оформления эксплуатационной документации 

Требования охраны труда и пожарной безопасности 

3. Техническое обслуживание, ремонт и замена газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 

Трудовые действия Проверка выполнения рекомендаций заключения по результатам 

технического диагностирования газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным 
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требованиям газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых 

и общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 

Визуальная проверка наличия свободного доступа к газоиспользующему 

оборудованию (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого не предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния 

соединительных труб дымового канала при выполнении технического 

обслуживания, ремонта и замены газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Проверка наличия изолирующего экрана (при необходимости) в месте 

установки газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств 

(приборный метод, обмыливание) на газоиспользующем оборудовании 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

не предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Устранение утечек газа при техническом обслуживании, ремонте, замене 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Разборка (сборка) и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

не предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

 Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Очистка горелок от загрязнений на газоиспользующем оборудовании (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Проверка работоспособности устройств контроля пламени 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Проверка работоспособности устройств контроля наличия тяги 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Проверка работоспособности устройств контроля температуры 

теплоносителя газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) 

жилых и общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 
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Проверка работоспособности устройств контроля потока воды в контуре 

горячего водоснабжения газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Проверка работоспособности систем автоматического розжига 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Проверка работоспособности таймера газоиспользующего оборудования 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

не предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

 Проверка соответствия форсунок газоиспользующего оборудования виду 

используемого газа 

Выявление неисправностей на газоиспользующем оборудовании (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Устранение неисправностей на газоиспользующем оборудовании (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Приостановление подачи газа в газоиспользующее оборудование (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Демонтаж и установка газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Пуск газа во вновь установленное газоиспользующее оборудование (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа после 

выполнения технического обслуживания, ремонта и замены 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Информирование непосредственного руководителя о результатах 

технического обслуживания, ремонта и замены газоиспользующего 

оборудования (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого не предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Оформление результатов проведения технического обслуживания, 

ремонта и замены газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) 

жилых и общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 

Необходимые 

умения 

Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 
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Оценивать целостность и соответствие нормативным требованиям 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Выявлять нарушение (отсутствие) тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах 

Оценивать состояние соединительных труб дымового канала 

Определять необходимость установки изолирующего экрана в месте 

установки газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения 

герметичности соединений 

Приготавливать и применять пенообразующие растворы для проверки 

герметичности соединений и отключающих устройств газового 

оборудования 

Определять места утечек газа 

Пользоваться газоанализаторами 

Производить разборку (сборку) разъемных соединений на газопроводах в 

составе сети газопотребления жилых и общественных зданий 

Применять уплотнительные материалы 

Производить разборку (сборку) кранов на газоиспользующем 

оборудовании (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого не предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Наносить смазочные материалы на трущиеся поверхности технических 

устройств газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

 Настраивать процесс сжигания газа 

Оценивать работоспособность встроенных устройств управления, 

регулирования и безопасности газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Определять соответствие форсунок газоиспользующего оборудования 

виду используемого газа 

Производить демонтаж и установку газоиспользующего оборудования 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

не предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Оценивать техническое состояние и определять неисправности 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 



 13 

электронного блока (платы) управления 

Осуществлять ремонт газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Производить пусконаладочные работы на газоиспользующем 

оборудовании (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого не предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Применять ручной и механизированный инструмент, приспособления 

Проводить инструктаж потребителей газа по безопасному использованию 

газа 

Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения 

работ 

Необходимые 

знания 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов по 

эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий 

Требования инструкций (руководств) изготовителя газоиспользующего 

оборудования (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого не предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Типы, устройство и принцип работы газоиспользующего оборудования 

жилых и общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 

Порядок размещения газопроводов и газоиспользующего оборудования 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

не предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Способы проверки тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины 

ее нарушения (отсутствия), порядок действий при нарушении (отсутствии) 

тяги в дымовых и вентиляционных каналах 

Допустимые материалы и конструкции соединительных труб дымового 

канала, устройство дымовых и вентиляционных каналов 

Порядок организации воздухообмена в помещениях с установленным 

газоиспользующим оборудованием 

Порядок и методы проверки герметичности соединений газопроводов и 

отключающих устройств 

Физические и химические свойства, физиологическое воздействие на 

человека газа и продуктов его сгорания 

Назначение, устройство и правила применения газоанализаторов, 

контрольно-измерительных приборов 

Возможные места и причины возникновения, способы обнаружения и 

устранения утечек газа 
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 Наименование, маркировка, свойства и правила применения 

уплотнительных, смазочных материалов и чистящих составов 

Типы, устройство и характерные неисправности горелок 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Типы, устройство и характерные неисправности встроенных устройств 

управления, регулирования и безопасности газоиспользующего 

оборудования (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого не предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Признаки несоответствия форсунок газоиспользующего оборудования 

виду используемого газа 

Порядок приостановления (возобновления) подачи газа в 

газоиспользующее оборудование (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Последовательность выполнения технологических операций при 

демонтаже и установке газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого не 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Порядок проведения пусконаладочных работ на газоиспользующем 

оборудовании (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого не предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Последовательность выполнения технологических операций при 

проведении ремонта газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) 

жилых и общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 

Слесарное дело 

Правила применения и содержания ручного и механизированного 

инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, в том 

числе спецодежды 

Условные обозначения и правила чтения схем, эскизов, чертежей, 

спецификаций по выполняемой работе 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации по 

содержанию и порядку проведения инструктажа потребителей газа по 

безопасному использованию газа 

Порядок оформления эксплуатационной документации 

Требования охраны труда и пожарной безопасности 

4. Техническое обслуживание, ремонт и замена газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 
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Трудовые действия Проверка выполнения рекомендаций заключения по результатам 

технического диагностирования газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным 

требованиям газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых 

и общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Визуальная проверка наличия свободного доступа к газоиспользующему 

оборудованию (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния 

соединительных труб дымового канала при выполнении технического 

обслуживания, ремонта и замены газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Проверка наличия изолирующего экрана (при необходимости) в месте 

установки газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств 

(приборный метод, обмыливание) на газоиспользующем оборудовании 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Проверка значения напряжения в электрической сети жилых и 

общественных зданий 

Проверка состояния и надежности электрических контактных соединений 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

 Проверка и настройка параметров электронного блока (платы) управления 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий 

Очистка от загрязнений вентилятора, встроенного в газоиспользующее 

оборудование (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Проверка работоспособности циркуляционного насоса, встроенного в 

газоиспользующее оборудование (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Проверка работоспособности электронного табло газоиспользующего 

оборудования (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 
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Проверка работоспособности измерительных приборов, встроенных в 

газоиспользующее оборудование (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Разборка (сборка) и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Проверка работоспособности, наладка и регулировка автоматики 

безопасности газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых 

и общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

 Очистка от загрязнений горелок газоиспользующего оборудования жилых 

и общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Выявление неисправностей (тестирование) газоиспользующего 

оборудования (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Устранение неисправностей газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Приостановление подачи газа в газоиспользующее оборудование (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Демонтаж и установка газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Пуск газа в установленное газоиспользующее оборудование (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Устранение утечек газа при техническом обслуживании, ремонте, замене 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа после 

выполнения технического обслуживания, ремонта и замены 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Информирование непосредственного руководителя о результатах 

технического обслуживания, ремонта и замены газоиспользующего 
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оборудования (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Оформление результатов проведения технического обслуживания, 

ремонта и замены газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) 

жилых и общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 

Необходимые 

умения 

Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 

Оценивать целостность и соответствие нормативным требованиям 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Выявлять нарушение (отсутствие) тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах 

Оценивать состояние соединительных труб дымового канала 

Определять необходимость установки изолирующего экрана в месте 

установки газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения 

герметичности соединений 

Приготавливать и применять пенообразующие растворы для проверки 

герметичности соединений и отключающих устройств газового 

оборудования 

Определять места утечек газа 

Производить разборку (сборку) разъемных соединений на газопроводах в 

составе сети газопотребления жилых и общественных зданий 

Применять уплотнительные материалы 

Производить разборку (сборку) кранов на газоиспользующем 

оборудовании (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Наносить смазочные материалы на трущиеся поверхности технических 

устройств газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Настраивать процесс сжигания газа 

 Определять значения напряжения в электрической сети жилых и 

общественных зданий 

Оценивать состояние электрических контактных соединений 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 
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общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Настраивать параметры электронного блока (платы) управления 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий 

Оценивать работоспособность встроенных устройств управления, 

регулирования и безопасности газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Выполнять наладку и регулировку автоматики безопасности 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Производить демонтаж и установку газоиспользующего оборудования 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Оценивать техническое состояние и определять неисправности 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Осуществлять ремонт газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Проводить пусконаладочные работы на газоиспользующем оборудовании 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Применять ручной и механизированный инструмент, приспособления 

Проводить инструктаж потребителей газа по безопасному использованию 

газа 

Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения 

работ 

Необходимые 

знания 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов по 

эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий 

Требования инструкций (руководств) изготовителей газоиспользующего 

оборудования (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Типы, устройство и принцип работы газоиспользующего оборудования 

жилых и общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 

Порядок размещения газопроводов и газоиспользующего оборудования 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 
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предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Способы проверки тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины 

ее нарушения (отсутствия), порядок действий при нарушении (отсутствии) 

тяги в дымовых и вентиляционных каналах 

Допустимые материалы и конструкции соединительных труб дымового 

канала, устройство дымовых и вентиляционных каналов 

Порядок организации воздухообмена в помещениях с установленным 

газоиспользующим оборудованием 

Порядок и методы проверки герметичности соединений газопроводов и 

отключающих устройств 

Физические и химические свойства, физиологическое воздействие на 

человека газа и продуктов его сгорания 

Назначение, устройство и правила применения газоанализаторов, 

контрольно-измерительных приборов 

Возможные места и причины возникновения, способы обнаружения и 

устранения утечек газа 

Основы электротехники 

 Способы контроля состояния электрических контактных соединений 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Порядок настройки параметров электронного блока (платы) управления 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий 

Типы, устройство и характерные неисправности горелок 

газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Типы, устройство и характерные неисправности встроенных устройств 

управления, регулирования и безопасности газоиспользующего 

оборудования (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Последовательность выполнения технологических операций по наладке и 

регулировке автоматики безопасности газоиспользующего оборудования 

(всех видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Порядок приостановления (возобновления) подачи газа в 

газоиспользующее оборудование (всех видов/типов) жилых и 

общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено наличие 

электронного блока (платы) управления 

Последовательность выполнения технологических операций при 
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демонтаже и установке газоиспользующего оборудования (всех 

видов/типов) жилых и общественных зданий, конструкцией которого 

предусмотрено наличие электронного блока (платы) управления 

Порядок проведения пусконаладочных работ на газоиспользующем 

оборудовании (всех видов/типов) жилых и общественных зданий, 

конструкцией которого предусмотрено наличие электронного блока 

(платы) управления 

Наименование, маркировка, свойства и правила применения 

уплотнительных, смазочных материалов и чистящих составов 

 Последовательность выполнения технологических операций при 

проведении ремонта газоиспользующего оборудования (всех видов/типов) 

жилых и общественных зданий, конструкцией которого предусмотрено 

наличие электронного блока (платы) управления 

Слесарное дело 

Правила применения и содержания ручного и механизированного 

инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, в том 

числе спецодежды 

Условные обозначения и правила чтения схем, эскизов, чертежей, 

спецификаций по выполняемой работе 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации по 

содержанию и порядку проведения инструктажа потребителей газа по 

безопасному использованию газа 

Порядок оформления эксплуатационной документации 

Требования охраны труда и пожарной безопасности 

5. Выполнение работ по первичному и повторному (возобновление подачи) пускам газа в 

газовое оборудование жилых и общественных зданий 

Трудовые действия Выявление нарушений прокладки газопроводов в составе сети 

газопотребления при выполнении работ по первичному и повторному 

(возобновление подачи) пускам газа в газовое оборудование жилых и 

общественных зданий 

Проверка состояния окраски и креплений газопроводов в составе сети 

газопотребления жилых и общественных зданий при выполнении работ по 

первичному и повторному (возобновление подачи) пускам газа 

Визуальная проверка наличия и состояния защитных футляров в местах 

прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции 

жилых и общественных зданий при выполнении работ по первичному и 

повторному (возобновление подачи) пускам газа 

Проверка наличия доступа в помещения жилых зданий для выполнения 

работ по первичному и повторному (возобновление подачи) пускам газа в 

газовое оборудование жилых зданий 

Проверка работоспособности отключающих технических устройств на 

газопроводах в составе сети газопотребления жилых и общественных 

зданий 
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Разборка и смазка отключающих технических устройств на газопроводах в 

составе сети газопотребления жилых и общественных зданий 

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств 

(приборный метод, обмыливание, опрессовка воздухом) на газопроводах в 

составе сети газопотребления жилых и общественных зданий 

Устранение утечек газа при проведении работ по первичному и 

повторному (возобновление подачи) пускам газа в газовое оборудование 

жилых и общественных зданий 

Снятие заглушки на газопроводах в составе сети газопотребления жилых и 

общественных зданий 

Присоединение газопроводов в составе сети газопотребления жилых и 

общественных зданий к газопроводу-вводу или к групповой баллонной 

установке сжиженных углеводородных газов 

 Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния 

соединительных труб дымового канала при выполнении работ по 

первичному и повторному (возобновление подачи) пускам газа в газовое 

оборудование жилых и общественных зданий 

Проверка наличия изолирующего экрана (при необходимости) в месте 

установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных 

зданий при выполнении работ по первичному и повторному 

(возобновление подачи) пускам газа 

Продувка газопроводов в составе сети газопотребления жилых и 

общественных зданий газом и ввод в эксплуатацию газоиспользующего 

оборудования 

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы 

газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий 

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа после 

выполнения работ по первичному и повторному (возобновление подачи) 

пускам газа в газовое оборудование жилых и общественных зданий 

Координация деятельности работников более низкого уровня 

квалификации при проведении работ по первичному и повторному 

(возобновление подачи) пускам газа в газовое оборудование жилых и 

общественных зданий 

Информирование непосредственного руководителя о результатах работ по 

первичному и повторному (возобновление подачи) пускам газа в газовое 

оборудование жилых и общественных зданий 

Оформление результатов проведения работ по первичному и повторному 

(возобновление подачи) пускам газа в газовое оборудование жилых и 

общественных зданий 

Необходимые 

умения 

Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 

Оценивать целостность и соответствие нормативным требованиям 

газопроводов в составе сети газопотребления жилых и общественных 
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зданий 

Определять нарушения прокладки газопроводов в составе сети 

газопотребления 

Определять состояние окраски и креплений газопроводов в составе сети 

газопотребления жилых и общественных зданий 

Определять состояние защитных футляров в местах прокладки 

газопроводов через наружные и внутренние конструкции жилых и 

общественных зданий 

Информировать потребителей газа о необходимости обеспечения доступа 

к газовому оборудованию, установленному в помещении жилого здания, 

для проведения работ по пуску газа 

Оценивать работоспособность отключающих технических устройств на 

газопроводах в составе сети газопотребления жилых и общественных 

зданий 

Производить разборку (сборку) отключающих технических устройств на 

газопроводах в составе сети газопотребления жилых и общественных 

зданий 

Наносить смазочные материалы на трущиеся поверхности технических 

устройств газового оборудования жилых и общественных зданий 

Пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения 

герметичности соединений 

Выполнять опрессовку воздухом соединений 

Приготавливать и применять пенообразующие растворы для проверки 

герметичности соединений и отключающих устройств газового 

оборудования 

Определять места утечек газа 

Пользоваться газоанализаторами 

 Производить разборку (сборку) разъемных соединений на газопроводах в 

составе сети газопотребления жилых и общественных зданий 

Применять уплотнительные материалы 

Производить присоединение газопроводов в составе сети газопотребления 

жилых и общественных зданий к газопроводу-вводу или к групповой 

баллонной установке сжиженных углеводородных газов 

Выявлять нарушение (отсутствие) тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах 

Определять необходимость установки изолирующего экрана в месте 

установки газоиспользующего оборудования 

Производить продувку газом газопроводов в составе сети газопотребления 

жилых и общественных зданий 
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Настраивать процесс сжигания газа 

Применять ручной и механизированный инструмент, приспособления 

Проводить инструктаж потребителей газа по безопасному использованию 

газа 

Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения 

работ 

Необходимые 

знания 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов по 

эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий 

Требования технической документации к газопроводам в составе сети 

газопотребления и техническим устройствам на них 

Назначение, устройство и принцип работы газопроводов в составе сети 

газопотребления и технических устройств на них, индивидуальных 

баллонных установок сжиженных углеводородных газов 

Назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых 

и общественных зданий 

Виды, назначение и порядок содержания защитных футляров в местах 

прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции 

жилых и общественных зданий 

Порядок выполнения работ по первичному и повторному (возобновление 

подачи) пускам газа в газовое оборудование жилых и общественных 

зданий 

Порядок размещения газопроводов в составе сети газопотребления жилых 

и общественных зданий 

Схема газоснабжения жилого здания 

Назначение, типы и устройство отключающих технических устройств на 

газопроводах в составе сети газопотребления жилых и общественных 

зданий 

Порядок и методы проверки герметичности соединений газопроводов и 

отключающих устройств 

Физические и химические свойства, физиологическое воздействие на 

человека газа и продуктов его сгорания 

Назначение, устройство и правила применения газоанализаторов, 

контрольно-измерительных приборов 

Возможные места и причины возникновения, способы обнаружения и 

устранения утечек газа 

 Наименование, маркировка, свойства и правила применения 

уплотнительных и смазочных материалов 

Последовательность выполнения технологических операций по 

присоединению газопроводов в составе сети газопотребления жилых и 
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общественных зданий к газопроводу-вводу или к групповой баллонной 

установке сжиженных углеводородных газов 

Способы проверки тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины 

ее нарушения (отсутствия), порядок действий при нарушении (отсутствии) 

тяги в дымовых и вентиляционных каналах 

Допустимые материалы и конструкции соединительных труб дымового 

канала, устройство дымовых и вентиляционных каналов 

Порядок организации воздухообмена в помещениях с установленным 

газоиспользующим оборудованием 

Порядок и правила продувки газом газопроводов в составе сети 

газопотребления жилых и общественных зданий 

Слесарное дело 

Правила применения и содержания ручного и механизированного 

инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, в том 

числе спецодежды 

Условные обозначения и правила чтения схем, эскизов, чертежей, 

спецификаций по выполняемой работе 

Требования нормативных правовых актов Российской Федерации по 

содержанию и порядку проведения инструктажа потребителей газа по 

безопасному использованию газа 

Порядок оформления эксплуатационной документации 

Требования охраны труда и пожарной безопасности 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ (ОБРАЗОВАНИЮ И 

ОБУЧЕНИЮ) ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана для лиц, имеющих профессию «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 4 разряда. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом  

 

1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 214 академических часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а 

также практическое обучение. 

 

1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная. Основной формой теоретической подготовки 

является лекция. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Квалификация педагогических работников  соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 761н от 26 

августа 2010 года (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6 октября 2010 года № 18638). 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИООНЫМ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ 

 

Слушатели ЧПОУ «ЦИО «НЕФТЕГАЗ» обеспечиваются доступом к современным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, что позволяет в полной мере обеспечить 

реализацию программы. 

Слушателям предоставлена возможность пользоваться фондами  библиотеки, электронным 

учебно-методическим материалом, который может скачиваться на флеш-носители, а также справочно-

поисковой системой Консультант Плюс. 

Для самостоятельных занятий в рамках курса слушателям выдается комплект нормативных 

документов на электронном носителе. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Раздел Наименование Количество (шт.) 

Плакаты: Плакаты по оказанию первой доврачебной помощи при ушибах, 

переломах, кровотечениях, поражении электрическим током, при 

ожогах, при отравлениях, при обморожениях 

1 

Компьютерные  

(обучающие, тестирующие) 

 программы 

Максим I-01 Тренажер-манекен для обработки приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации" 

1 

Литература:  

 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления" приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. N 531 

в электронном 

виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления. от 29 октября 2010 г. N 870 

Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 

532 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности для 

объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору приказ от 15 декабря 2020 г. № 531 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору приказ от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасного ведения 

газоопасных, огневых и ремонтных работ»; 

Постановление правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах 

по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»; 

 Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 

«Технический регламент безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»; 
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 Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

 Рагозин А.С. Бытовая газовая аппаратура, эксплуатация и ремонт. 

Изд 2-е.-Л., «Недра»,1974,176с.  

 Днепров Ю.В и др. Монтаж котельных установок малой и средней 

мощности: Учебн.для сред ПТУ-М.: Высш.шк.1985-272с  

 Ошовский В.Д и др. Слесарю газовой службы: Справочное 

пособие: - Донбас. 1987.-159с.   

 Чучакин Л.А, Сельская газовая служба.-Л:Недра,1984-208с.    

 Кязимов К.Г. Гусев В.Е. Эксплуатация и и ремонт оборудования 

систем газораспределения: практ. пособие для слесаря газового 

хозяйства. –М.:ЭНАС,2008-288с.   
 

 Чепель, В.М., Шур.И.А. Средства повышения безопасности 

работы газифицированных котельных.Изд.2-е,перераб. И доп.Л., 

«недра»,1978г 
 

 Иссерлин А.С Основы сжигания газового топлива: Справочное 

руководство. - Л.: Недра,1980-271с.  

 Гордюхин А.И. Эксплуатация и ремонт газовых сетей.- Л.: 

«Недра»,1974г.  

 Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы: Справочное пособие. - 

М.:Энергоатомиздат,1987г  

 Уревич А.Л. Краткий справочник работника газового хозяйства.- 

Мн.:Беларусь,1978г  

 Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства: Учеб. для 

проф. Учебн.заведений.-3- е изд., перераб. И доп. –

М.:Высш.шк.,2000 
 

 Кряжев Б.Г., Дудин И.В., Мерлин А.Е., .Справочник для 

работников газовых служб в сельском хозяйстве.-М.:Недра,1986г  

 Багдасаров В.А., Аварийная служба городского газового 

хозяйства. Л.: Недра, 1975г  

 Мухин С.И. Диспетчеризация отопительных котельных.- 2-е изд., 

перераб. И доп.. – Л.: Недра,1988г.  

 Нечаев.М.А. Основы газовой техники.Изд.2-е,перераб. И 

доп.Л.,Недра,1974г  

 Слободкин М.С, Смиронов П.Ф, Казинер Ю.Я, Исполнительные 

устройства регуляторовМ. изд-во «Недра»,1972 стр 304.  

Видеофильмы Пожаробезопасность 

Оказание первой помощи 

1 

1 

 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ  

 

Материально-техническая база ЧПОУ «ЦИО «НЕФТЕГАЗ» соответствует действующим 

противопожарным, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной подготовки, практической работы слушателей, 

предусмотренных учебным планом.  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Площадь 

помещения 

Количество 

посадочных мест 
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1. Класс № 1 

 

Компьютеры – 1 шт. 

 

Экран для проектора 1 шт. 

 

Мультимедиапроектор – 1 шт. 

 

Флипчарт-1 шт. 

 

  

628310, Россия, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Тюменская 

область,                 

г. 

Нижневартовск, 

ул. Северная, 

дом 19а, 

помещение 

1005 

Аренда Договор 

аренды 

 

Площадь: 

15,8 кв.м. 

 

Число 

посадочных 

мест: 15 

(в том числе 1 

компьютер-

ное место) 

 Наглядные образцы: плакаты 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия ) 

Площадь 

помещения 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Класс № 2 

 

Компьютеры – 8 шт. 

 

Телевизор -  1 шт. 

 

Флипчарт-1 шт. 

 

 

 

 

 

628310, Россия, 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

Тюменская 

область,                 

г. Нижневартовск, 

ул. Северная, дом 

19а, помещение 

1005 

Аренда Договор 

аренды 

 

Площадь: 

23,4 кв.м. 

                                                                                  

Число 

посадочны

х мест: 25    

(в том 

числе 8 

компьютер-

ных мест) 

 Наглядные образцы: плакаты 

 Тренажеры: Максим I-01 Тренажер-манекен для обработки приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации" 

 

 

2.4.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию слушателей. Итоговая аттестация может проводиться в форме квалификационного 

экзамена, экзамена (устного и письменного, тестирования),  зачета.   

Лица, освоившие программу и прошедшие  итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «ЦИО «НЕФТЕГАЗ» 

___________________Т.В. Прошкина 

«10_» _сентября___ 2024г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

программы повышения квалификации по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 5 разряда 

(4 уровень квалификации) 

№ 

п\п 

Наименование  раздела 

 

Количество часов 

1. Теоретическое обучение 90 

2. Практическое обучение 124 

 ИТОГО: 214 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

теоретического обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количест

во часов 

Промежу 

точная 

аттеста 

ция 

1 Теоретическое обучение 8 - 

1.1 Введение 2 - 

1.2 Общетехнический курс 6 - 

2 Общетехнический курс 16  

2.1. Основы теплотехники 6  

зачет 

 
2.2 Чтение чертежей 4 

2.3 Техническая механика 4 

2.4 Охрана труда и промышленная безопасность 2 

3. Специальный курс 56  

3.1 Основные требования к прокладке газопроводов и установка 

бытовых газовых приборов в жилых домах и установка бытовых 

газовых счетчиков 

4 зачет 

3.2 Устройство, правила технической эксплуатации и ремонт 

бытового газового оборудования 

8 зачет 

3.3 Устройство и эксплуатация дымоходов и вентканалов от газовых 

приборов и агрегатов 

6 зачет 

3.4 Устройство, правила технической эксплуатации и ремонт 

газопроводов и арматуры в жилых домах 

6 зачет 

3.5 Устройство и эксплуатация ПРГ (пункт редуцирования газа) и 

его оборудование 

6 зачет 

3.6 Строительно-монтажные работы на газопроводах 8 зачет 

3.7 Производство аварийно-восстановительных работ на 

внутренних газопроводах 

8 зачет 

3.8 Газоопасные работы, правила их выполнения. Средства 

индивидуальной защиты 

4 зачет 

3.9 Порядок оформления документов газораспределительной 

организации. Культура обслуживания абонентов 

6 зачет 
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газораспределительной организации 

 Консультации 4 - 

 Итого теоретическое обучение 84 - 

 Квалификационный экзамен 6 экзамен 

 ИТОГО: 90  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

производственного обучения 

 

№ 

п/п 

                     Наименование тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Ознакомление с производством 4 

2 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на 

производстве, знакомство со структурой предприятия и 

производственным процессом 

16 

3 Освоение основных слесарных операций по ремонту газового 

оборудования 
24 

4 Освоение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 5 разряд 
30 

 Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 5-его разряда 

Квалификационная (пробная) работа 

50 

                                                                                          ИТОГО: 124 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «ЦИО «НЕФТЕГАЗ» 

___________________Т.В. Прошкина 

«10_» _сентября___ 2024г.. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНО - ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  

программы повышения квалификации по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 5 разряда 

(4 уровень квалификации) 

№ 

п\п 

Наименование  раздела 

 

Количество часов 

1. Теоретическое обучение 90 

2. Практическое обучение 124 

 ИТОГО: 214 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

теоретического обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов Промежу 

точная 

аттеста 

ция 
Всего 

Ауди 

торные  

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа 

1 Теоретическое обучение 8 6 2  

1.1 Введение 2 2 - - 

1.2 Общетехнический курс 6 4 2 - 

2 Общетехнический курс 16 10 6 - 

2.1. Основы теплотехники 6 4 2  

зачет 

 
2.2 Чтение чертежей 4 2 2 

2.3 Техническая механика 4 2 2 

2.4 Охрана труда и промышленная безопасность 2 2 - 

3. Специальный курс 56 34 22  

3.1 Основные требования к прокладке газопроводов и 

установка бытовых газовых приборов в жилых домах 

и установка бытовых газовых счетчиков 

4 2 2 зачет 

3.2 Устройство, правила технической эксплуатации и 

ремонт бытового газового оборудования 

8 6 2 зачет 

3.3 Устройство и эксплуатация дымоходов и вентканалов 

от газовых приборов и агрегатов 

6 4 2 зачет 

3.4 Устройство, правила технической эксплуатации и 

ремонт газопроводов и арматуры в жилых домах 

6 4 2 зачет 

3.5 Устройство и эксплуатация ПРГ (пункт 

редуцирования газа) и его оборудование 

6 4 2 зачет 

3.6 Строительно-монтажные работы на газопроводах 8 4 4 зачет 

3.7 Производство аварийно-восстановительных работ на 

внутренних газопроводах 

8 4 4 зачет 

3.8 Газоопасные работы, правила их выполнения. 

Средства индивидуальной защиты 

4 2 2 зачет 

3.9 Порядок оформления документов 6 4 2 зачет 
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газораспределительной организации. Культура 

обслуживания абонентов газораспределительной 

организации 

 Консультации 4 4 - - 

 Итого теоретическое обучение 84 54 30 - 

 Квалификационный экзамен 6 6 - экзамен 

 ИТОГО: 90 60 30  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

производственного обучения 

 

№ 

п/п 

                     Наименование тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Ознакомление с производством 4 

2 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на 

производстве, знакомство со структурой предприятия и 

производственным процессом 

16 

3 Освоение основных слесарных операций по ремонту газового 

оборудования 
24 

4 Освоение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 5 разряд 
30 

 Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 5-его разряда 

Квалификационная (пробная) работа 

50 

                                                                                          ИТОГО: 124 



    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                 «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «НЕФТЕГАЗ» 

                            (ЧПОУ  «ЦИО «НЕФТЕГАЗ») 

 

    

 

          

             

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «ЦИО «НЕФТЕГАЗ» 

___________________Т.В. Прошкина 

«10_» _сентября___ 2024г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы повышения квалификации по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 5 разряда 

(4 уровень квалификации) 
Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое 

обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию. Очная форма обучения (максимальная учебная нагрузка 8 часов в день). 6 дневная учебная неделя 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПО – производственное обучение 

К- консультация 

ЭК – экзамен квалификационный 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

количество часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4/4 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО К/ПО ПО 
недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

количество часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

недели 5 неделя       

дни 1 2 3 4 5 6       

количество часов 8 6 - - - -       

 ПО ЭК - - - -       
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           УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «ЦИО «НЕФТЕГАЗ» 

___________________Т.В. Прошкина 

«10_» _сентября___ 2024г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы повышения квалификации по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 5 разряда 

(4 уровень квалификации) 
Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое 

обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию. Очно-заочная форма обучения (максимальная учебная нагрузка 8 часов в день). 6 дневная учебная неделя 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПО – производственное обучения 

К- консультация 

СР – самостоятельная работа 

ЭК – экзамен квалификационный 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

количество часов 8 8 8 8 8 8 2/4/2 8 8 8 4/4 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО/К/СР СР СР СР СР/ПО ПО 
недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

количество часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

недели 5 неделя       

дни 1 2 3 4 5 6       

количество часов 8 6 - - - -       

 ПО ЭК - - - -       



3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3.1. Теоретическое  обучение 

 

Тема 1. Введение 

 

Значение отрасли и перспективы ее развития. Научно-технический прогресс в отрасли, его 

приоритетные направления.  

Роль подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве в создании 

квалифицированных кадров. 

   Ознакомление с квалификационной характеристикой, учебным планом и программой для 

повышения квалификации «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» на 

соответствующий разряд. 

         Основные технологические процессы, используемые на предприятии для получения конечной 

продукции.  

Рабочее место слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования, режим работы, 

правила внутреннего распорядка. 

  

                                   Тема 2. Экономический курс 

Экономическое обучение проводится по программе «Основы экономики организации», 

разработанной на комбинате и утвержденной в установленном порядке. 

  

3.1.2 Общетехнический курс 

Тема 1 Основы начертательной геометрии 

Пересечение поверхностей с плоскостью и с прямой линией. Общие сведения о способах 

построения линии взаимного пересечения двух поверхностей. Способ вспомогательных 

проецируемых плоскостей. Способ вспомогательных сфер. Взаимное пересечение плоскостей 

второго порядка, особые пересечения. 

Общие понятия о развертывании поверхностей. Построение разверток пирамидальных, 

конических и других линейных поверхностей. Построение разверток поверхностей вращения. 

Общие сведения об аксонометрических проекциях. 

Тема 2 Основы теплотехники 

Понятие о тепле и теплообмене. Температура тел. 

Расширение твердых и жидких тел при нагревании. Коэффициент линейного расширения 

твердых тел. Коэффициент объемного расширения жидкостей. Рабочее тело и его основные 

параметры (удельный объем, удельное давление, температура). 

Свойство газов и паров. Законы идеальных газов. Изменение состояния газа при неизменной 

температуре (закон Бойля-Мариотта). Изменение состояния газа при постоянном давлении (закон 

Гей-Люссака). Объединенный закон для газов. Измерение количества тепла. Единицы количества 

тепла. Удельная теплоемкость некоторых веществ. Соотношение между единицами тепловой и 

механической энергии. Калорийность топлива. Воздух и его свойства. 

Теплоемкость. Теплоемкость газов. Удельная теплоемкость. Теплосодержание газов. 

Насыщенный водяной пар. Перегретый пар. Пар высокого давления. Переход тел из одного 

состояния в другое. Плавление и отвердение. Удельная теплота плавления. Усадка материалов при 



 

отвердении. Температура кипения жидкостей при нормальном давлении. Теплота растворения. 

Испарение и конденсация. 

Парообразование. Удельная теплота парообразования. Нагревание жидкостей (воды, мазута, 

масел), газов (воздуха и т.п.). краткие сведения по теплопередаче. 

Давление и разряжение газов. Использование давлений и разряжений в технике. Приборы 

для измерения давлений. 

Тема.3 Чтение чертежей 

Стандарты в РФ. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Рабочие чертежи деталей. Технические требования, предъявляемые к чертежу. Обозначение 

шероховатости и предельных отклонений формы и взаимного расположения поверхностей. 

Эскизирование деталей. Порядок и последовательность выполнения эскизов. Чтение сборочных 

чертежей, спецификация. Разъемные и неразъемные соединения. Чертежи-схемы. Кинематические, 

гидравлические и пневматические схемы. 

Тема.4 Техническая механика 

Основные понятия о механизмах и машинах. Звено, кинематическая цепь. Виды механизмов: 

шарнирные, зубчатые, червячные, кривошипно-шатунные. Принцип действия механизмов, их 

назначение и применение. Передаточное отношение. 

Понятие о сопротивлении материалов, применяемых при разметке. Виды деформаций. 

Понятие о временном сопротивлении и запасе прочности основных материалов 

металлоконструкций. 

Способы предупреждения деформаций при сварке. 

Машины. Классификация машин. Грузоподъемные механизмы, применяемые при сборке 

металлоконструкций, их основные детали и узлы. Коэффициент полезного действия машин и 

механизмов. 

Соединение резьбовые, шпоночные, шлицевые, сварные. Муфты, их назначение и типы. 

Тема 5 Охрана труда и промышленная безопасность 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Основные понятия: «авария», «инцидент», «промышленная безопасность». Основные критерии 

отнесения производственных объектов к «опасным». 

Требования к организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Требования к персоналу, эксплуатирующему опасный производственный объект. Ответственность 

за невыполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и иных нормативно-правовых актов в области промышленной 

безопасности. 

Государственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности. 

Законодательство об охране труда. Основные понятия: «охрана труда», «условия труда», 

«безопасные условия труда», «опасный производственный фактор», «вредный производственный 



 

фактор», «рабочее место», «средства индивидуальной и коллективной защиты», «требования 

охраны труда», «специальная оценка условий труда». 

Обязанности обслуживающего персонала при приемке смены, в течение смены и по 

окончании смены. Порядок допуска к работе. Ограждение опасных мест. 

Требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения». 

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Понятие о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда. 

Государственные и общественные органы надзора за соблюдением трудового 

законодательства в РФ. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Основные мероприятия (технические, 

организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические) по улучшению условий 

труда. 

Ответственность за невыполнение требований нормативно-правовых актов в области охраны 

труда. 

Идентификация опасностей, оценка риска и управление им. 

Производственная санитария, ее основные задачи. Санитарное и медицинское обслуживание 

рабочих на комбинате. Медицинские осмотры различных категорий работников. Лечебно-

профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работников. 

Характеристика производственных и бытовых помещений. Режим работы. Личная гигиена. 

Профессиональные заболевания, их причины и профилактика. 

Вредные факторы, влияющие на организм человека. Шум и вибрация, их источники. 

Характеристика шума по интенсивности и способу образования. Влияние технологического 

процесса, применяемого оборудования и различных устройств на уровень интенсивности и 

характер шума. Действие шума на организм человека. Допустимые уровни звука на рабочих местах. 

Основные мероприятия по уменьшению уровней шумов и по предупреждению вредного 

воздействия шума на человека. Вибрация, ее характеристика. Действие вибрации на организм 

человека. Допустимые уровни вибрации, меры борьбы с ней. 

Освещенность рабочих мест. Требования к освещенности рабочего места. Стационарное 

освещение, переносные и индивидуальные светильники. 

Загазованность, запыленность. Меры профилактики. Работа на открытом месте в холодное 

время года. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, кожного покрова. 

Спецодежда, специальная обувь: периодичность и нормы выдачи. 

Понятие о производственном травматизме и мерах его предупреждения. Виды травм. 

Причины производственного травматизма и мероприятия по их предупреждению. Анализ 



 

несчастных случаев и случаев нарушения правил безопасности на комбинате. Организация 

профилактической работы по предупреждению травматизма. 

Оказание первой помощи пострадавшим в результате несчастных случаев. Первая помощь 

при порезах, ушибах, переломах, отравлениях, обморожениях, травмах глаз, ожогах. Правила 

пользования аптечками. 

Инструкции по охране труда, их изучение и порядок проверки знаний требований охраны 

труда и вопросов безопасности рабочих. 

Правила безопасности при спуске, подъеме и передвижении людей по горным выработкам и 

перерабатывающему комплексу. 

Правила осмотра, приемы и методы приведения рабочего места в безопасное состояние. 

Общие правила безопасности при пользовании инструментом, механизмами и 

приспособлениями. Порядок безопасного пуска и остановки механизмов эксплуатируемого 

оборудования. Ограждения, предохранительные устройства, предупреждающие надписи. 

Требования безопасности во время работы с применением подъемных сооружений. 

Порядок производства ремонтных работ в случае невозможности полного отключения 

машин от питающих электрических сетей. 

Электротравматизм и меры его предупреждения. Причины поражения электрическим током. 

Действие электрического тока на организм человека. Последствия, виды электротравм. Опасные и 

смертельные величины напряжения и тока для человека. Правила и способы освобождения людей, 

попавших под напряжение, оказание первой помощи. 

Правила безопасности при работе электрическим инструментом. 

Знаки и плакаты безопасности. Ограждение токоведущих частей оборудования. 

Меры защиты от действия электрического тока. Защитное заземление в помещениях, на 

рабочих местах. 

Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока. 

Пожарная безопасность. Основные причины и возможные очаги возникновения пожаров. 

Основные причины возникновения возгораний на рабочем месте и на территории организации. 

Противопожарные мероприятия и сигнализация. Основные системы пожарной защиты. Правила 

поведения при пожаре. Порядок сообщения о пожаре. 

Сигнализация и правила оповещения о возгорании и пожаре. Общие меры по 

предупреждению возникновения возгораний. 

Средства пожаротушения. Пожарный инвентарь: огнетушители, ящики с песком, пожарные 

колодцы, гидранты, краны. Правила пользования огнетушителями. Общие правила тушения 

возгораний. Локализация начальной стадии пожара средствами пожаротушения. 

Первая помощь пострадавшим при пожаре. 

Требования безопасности при пользовании различными электроприборами. Правила 

безопасности при эксплуатации нагревательных приборов, применяемых для отопления. 



 

Порядок действия в аварийных ситуациях. План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте. 

Системы и правила действия световой, звуковой и другой сигнализации. Правила приема и 

подачи звуковых и видимых сигналов. 

Понятие об экологической безопасности, об экологии как научной основе охраны 

окружающей среды. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

Характеристика загрязнений окружающей среды при горных и взрывных работах. Контроль 

за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную 

среду. Мероприятия по борьбе с загрязнением почвы, атмосферы, водной среды. Природоохранные 

мероприятия, проводимые на комбинате. 

Ответственность за нарушения в области охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. Отходы производства. Очистные 

сооружения. Безотходные технологии. 

3.1.3 Специальный курс 

 

Тема № 1 Основные требования к прокладке газопроводов и установка 

бытовых газовых приборов в жилых домах. Установка бытовых газовых счетчиков  

Основные требования к прокладке газопроводов 

Вводы в здания. Размещение и правила прокладки стояков, разводок и подводов к бытовым 

газовым приборам. 

Трубы и запорная арматура. 

Трубы, применяемые для монтажа внутридомового газопровода ГОСТ 326275 и способы 

их соединений. Места установки запорной арматуры. 

Правила прохода газопроводов через стены, потолки и полы зданий. Прокладка 

газопровода по стенам и его крепление. 

Установка бытовых газовых приборов в жилых домах 

Требования к помещениям для установки в них бытовых газовых приборов сетевого и 

сжиженного газа. Требования к дымоходам и вентиляции помещений, где устанавливаются газовые 

приборы. 

Крепление газопроводов. Место установки газовых плит, газовых водонагревателей, 

котлов, отопительных печей. 

Правила испытания смонтированного газового оборудования. 

Требования, предъявляемые к бытовым газовым приборам в части сертификации 

соответствия и наличия разрешения Ростехнадзора на их применение. 

Сущность горения и взрыва 

Теоретические и практические нормы воздуха на единицу объема газа, для обеспечения 

полного его сгорания. Состав и объем продуктов полного и неполного сгорания газа. Строение и 

характер пламени в зависимости от состава и способа смешения его с воздухом. 

Принцип работы и классификация газовых горелок 

Горелки без предварительного смешения и с предварительным смешением газа с воздухом. 



 

Горелки диффузионные. Горелки смесительные (инжекционные), частичного и полного смешения. 

Скорость распространения пламени (0,67 м/сек). Коэффициент инжекции (а1). Первичный и 

вторичный воздух. Отрыв и проскок пламени. Практические средства устранения отрыва и 

проскока пламени. Пилотное или кольцевое пламя, его значение в устойчивости горения 

Характеристика нормального горения газа. Регулирование горелок на нормальное горение. 

К.П.Д. газовой горелки. Пути повышения КПД в бытовых газовых приборах. 

 

Установка бытовых газовых счетчиков 

Экономическая целесообразность учета газа. Газовые счетчики: 

технические требования, размещение счетчиков. 

Монтаж счетчика на вновь газифицируемом объекте, монтаж счетчика на действующем 

газопроводе. 

Первичный контроль и включение, меры безопасности. Порядок установки газовых 

счетчиков на действующих газопроводах. 

Тема № 2. Устройство, правила технической эксплуатации и ремонт 

бытового газового оборудования  

Характеристика и эксплуатация бытовых газовых плит. Техническое обслуживание и 

ремонт бытовых газовых плит 

Основные конструктивные элементы бытовых плит: рабочий стол, духовой шкаф, газовые 

горелки и крановая группа. 

Назначение отдельных конструктивных элементов в работе прибора. Технические 

характеристики газовых плит работающих на природном и сжиженном углеводородном газе. 

Назначение, устройство и работа горелок, краников, духового шкафа и других элементов 

плит, как отечественного производства, так и импортного, находящихся в эксплуатации. 

Регулирование поступления в горелки газа и воздуха. Правила пользования и ухода за 

плитами. Нормы расхода газа верхней горелкой и горелкой духового шкафа. Номинальное, 

минимальное, максимальное давление газа перед плитами. Требования, предъявляемые к бытовым 

газовым плитам, работающим на природном и сжиженном углеводородном газе. 

Конструктивные элементы плит, используемых при работе на сжиженном газе. Устройство 

и работа горелок. Материалы, детали и инструменты, применяемые при эксплуатации 

внутридомового газового оборудования, правила пользования ими. Правила перевода газовых плит 

на работу от сжиженного углеводородного газа. 

Минимальный перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию газовых 

плит. 

Наиболее характерные неполадки при работе газовых плит. Причина неполадок. Меры 

устранения неполадок. Причина и порядок отключения газовых приборов в квартирах жилого дома. 

Инструктаж потребителей газа по правилам безопасного пользования газом и уходу за газовыми 

приборами. Проверка 

24 герметичности газопровода, соединений, способы отыскания и устранения утечек газа. 

Технические причины неисправностей газовых плит. Технологическая последовательность 

разборки плиты для осмотра деталей и составления дефектной ведомости на ремонт. Основные 

неисправности плит. 

Ремонт и замена изношенных деталей плиты (смена противней, направляющих корпуса 

духового шкафа, пружин в дверце). Притирка краников плиты и их замена. Технологическая 

последовательность сборки плит. 

Проверка качества ремонтных работ по исполнительной дефектной ведомости. Испытание 



 

плиты на герметичность. 

Проточные водонагреватели Эксплуатация проточных газовых водонагревателей. 

Техническое обслуживание 

Типы бытовых газовых водонагревателей. Техническая характеристика проточных 

водонагревателей. Основные конструктивные элементы проточных водонагревателей: горелочное 

устройство, включающее основную и запальную горелки, теплообменник с камерой сгорания, блок-

кран, тягопрерыватель и система автоматики. Назначение и работа отдельных конструктивных 

элементов. 

Объем и периодичность работ при техническом обслуживании проточных 

водонагревателей. 

Характерные неисправности: 

- блока водяной части; 

- газогорелочного блока; 

- теплообменника; 

- блока автоматики безопасности. 

Минимальный перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию. 

Емкостные водонагреватели. Техническое обслуживание 

Техническая характеристика емкостных водонагревателей. Основные конструктивные 

элементы: стальной кожух с теплоизоляцией, бак с жаровой трубой, горелочные устройства, 

тягопрерыватель. 

Характерные неисправности: 

- газогорелочного блока; 

- регуляторов температуры; 

- блока автоматики безопасности. 

Контроль работы автоматики безопасности. 

Отопительные газовые водонагреватели с принудительной циркуляцией теплоносителя. 

Настенные и напольные водонагреватели. Одноконтурные и двухконтурные газовые 

водонагреватели. 
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Конструктивные особенности водонагревателей с закрытой камерой сгорания. Правила 

установки коаксиального дымохода. 

Особенности устройства автоматики безопасности. 

Минимальный перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию. 

Настенные котлы. Техническое обслуживание 

Одноконтурные котлы предназначены для отопления, двухконтурные - для отопления и 

горячего водоснабжения. 

Технические характеристики настенных котлов. По способу удаления продуктов сгорания 

котлы бывают с открытой и закрытой камерой сгорания. 

По способу приготовления горячей воды настенные котлы подразделяют на следующие 

типы: 

- с помощью проточного теплообменника; 

- с помощью накопительного теплообменника (бойлера). 

Конструктивные особенности настенных котлов с закрытой камерой сгорания и с открытой 

камерой сгорания: 



 

- одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания состоят из вентилятора, теплообменника, 

горелки, электродов розжига, газового клапана, байпаса, сбросного клапана, крана слива воды, 

крана заполнения системы отопления, циркуляционного насоса с автоматическим 

воздухоотводчиком, электрода ионизации, расширительного бака, подающего патрубка системы 

отопления, обратного патрубка системы отопления, газового патрубка, патрубка для заполнения 

котла водой; 

- двухконтурные котлы с открытой камерой сгорания состоят из газотводящего 

устройства, битермического теплообменника, газового клапана, крана заполнения системы 

отопления, крана слива воды из котла, электрода розжига/электрода ионизации, горелки, 

расширительного бака, циркуляционного насоса с воздухоотоводчиком, сбросного 

предохранительного клапана, автоматического байпаса. 

Особенности устройства автоматики безопасности настенных котлов. 

Минимальный перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию. 

Тема № 3 Устройство и эксплуатация дымоходов и вентканалов от газовых приборов и 

агрегатов  

Общее понятие о физических законах тяги в дымоходах. Назначение дымоходов. Общие 

требования к устройству дымоходов, обособленность, плотность сечения. 

Конструктивное выполнение, места расположения, допускаемые материалы, места 

присоединения стальных вытяжных труб, расположение оголовков на крыше и защита их от 

атмосферных осадков и задувания. Проверка дымоходов на наличие тяги. Основные причины 

нарушения работы дымоходов, меры по их предупреждению и устранению. Оформление 

техдокументации при проверке, прочистке и ремонте дымоходов. Контроль состояния дымоходов 

со стороны абонентов. 

Устройство и эксплуатация приточно-вытяжной вентиляции 

газифицированных помещений. Общие требования к воздухообмену производственных помещений. 

Общие требования к устройству вентиляционных каналов. 

Тема №4. Устройство, правила технической эксплуатации и ремонт 

газопроводов и арматуры в жилых домах  

Устройство газопроводов и арматуры в жилых домах 

Газовые вводы и места их расположения. Назначение и места установки футляров. Заделка 

футляров. Конструктивные элементы газопровода, арматуры на газопроводах. Правила прохода 

газопроводов через стены, потолки и полы зданий. 

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и арматуры в жилых домах 

Требования к газопроводам. Правила проверки газопровода и арматуры в помещениях. 

Периодичность проверки газопровода и арматуры. Состав работ при эксплуатации газопроводов: 

при техническом обслуживании, плановом ремонте, аварийно-восстановительных работах. 

Контрольная опрессовка газопроводов. Пуск газа в жилые дома. 

Тема № 5. Устройство и эксплуатация ПРГ (пункт редуцирования газа) и 

его оборудование. Телемехенизация - 

Устройство ПРГ 

Назначение пунктов редуцирования газа. Правила расположения и устройства ПРГ. 

Расположение отключающих устройств. Оборудование ПРГ, его устройство, назначение, работа. 

Схема обвязки оборудования ПРГ. 

Устройство оборудования ПРГ 



 

Устройство и работа фильтров, запорно-предохранительных клапанов, регуляторов 

давления различных устройств, предохранительно-сбросных клапанов, контрольно-измерительных 

приборов. 

Эксплуатация, техническое обслуживания ПРГ и его оборудования 

Эксплуатация оборудования ПРГ. Наиболее часто встречающиеся неполадки в работе 

оборудования и способы их устранения. Техническое обслуживание ГРП. 

Устройство и эксплуатация регуляторов давления газобаллонных установок 

сжиженного углеводородного газа. 

Подача сжиженного углеводородного газа (СУГ) потребителям. Сосуды под давлением. 

Заправка баллонов СУГ. Освидетельствование баллонов. 

Подача газа от баллона через регулятор (редуктор) - РДСГ1- 1,2. Устройство регулятора 

РДСГ1- 1,2. 

Меры безопасности при использовании баллонов СУГ. 

Газоснабжение зданий от резервуаров СУГ. Состав групповой баллонной установки СУГ. 

Назначение и устройство средств телемеханизации 

Телемеханизация, как средство надежности газоснабжения. Структурная схема комплексов 

механизации. Оборудование диспетчерского пункта. Оборудование контролируемого пункта. 

Линии связи. 

Техническое обслуживание 

Периодичность обслуживания. Метрологическое обеспечение, приборы и инструменты. 

Техническое обслуживание оборудования диспетчерского пункта. Обслуживание импульсных 

линий. Тарировка датчиков. Проверка состояний линий связи. Техническое обслуживание 

радиостанций и антенно-фидерного устройства. 

Манометры электрические дистанционные. Дифференциальные 

манометры. Преобразователи давления. Термометры сопротивления. 

Тема № 6. Строительно-монтажные работы на газопроводах 

Монтаж газопроводов 

Установка арматуры. Испытание запорной арматуры перед установкой на газопровод. 

Испытание на герметичность смонтированных газопроводов, арматуры, приборов. Нормы падения 

давления по водяному манометру. Требования и порядок сдачи газопроводов и оборудования в 

эксплуатацию. 

Пуск газа в газопроводы 

Допуск к работам по пуску газа. Наличие документации о приемке газового оборудования 

приемочной комиссией. Оформление наряда-допуска на газоопасные работы. Состав пусковой 

бригады и её оснащение необходимым инструментом. Проведение контрольной опрессовки 

газопровода воздухом. Меры 

28 безопасности при пуске газа. Отбор проб газа из продуваемого газопровода. Определение 

конца продувки. Оформление пусковой ведомости 

 
Тема № 1.7. Производство аварийно-восстановительных работ на внутренних газопроводах  



 

Назначение и задачи аварийной службы по внутридомовому газовому оборудованию 

Организация дежурства и выездов на место аварии. 

Характеристика аварий на внутренних газопроводах. Нормы времени на выездах. Состав 

аварийной бригады. Оснащение аварийной бригады средствами индивидуальной защиты, 

инструментами. Оборудование аварийной машины. 

Производство аварийно-восстановительных работ 

Мероприятия по безопасности населения на месте аварий. Способы быстрого устранения 

утечек газа и повреждений на газопроводах и оборудовании 

Тема № 8 Газоопасные работы, правила их выполнения. Средства 

индивидуальной защиты  

Правила выполнения газоопасных работ 

Правила выполнения газоопасных работ по производственным инструкциям и по наряду - 

допуску. Наряд-допуск на газоопасные работы. Содержание наряда- допуска и его оформление. 

Специальный план проведения газоопасных работ, назначение и его содержание. 

Требования к бригаде, выполняющей газоопасные работы. 

Требования к инструменту, приборам, инвентарю при выполнении газоопасных работ. 

Газоопасные работы, выполняемые в процессе эксплуатации сетей газопотребления домов 

жилых одноквартирных и жилых многоквартирных, общественных зданий. 

Особенность производства газоопасных и огневых работ в газовых колодцах, котлованах и 

помещениях. 

Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты. (СИЗ). Правила их применения. Порядок и сроки 

испытания средств индивидуальной защиты. 

Тема № 9. Порядок оформления документов газораспределительной 

организации. 

Порядок заполнения документов газораспределительной организации: 

- акта ввода в эксплуатацию сети газопотребления домов жилых одноквартирных, жилых 

многоквартирных зданий; 

- акта ввода в эксплуатацию сети газопотребления общественных зданий; акта подтверждающего 

прохождения первичного инструктажа потребителей по безопасному использованию газа при 

удовлетворении коммунально-бытовых нужд; 

- акта комплексного опробования газоиспользующего оборудования; 

- акта о приостановлении (возобновлении) подачи газа на внутридомовом и/или 

внутриквартироном газовом оборудовании; заявки на проведение работ по ремонту сети 

газопотребления; 

- акта сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) по договору о техническом 

обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутирквартироного газового оборудования (ТО 

ВДГО/ВКГО); 

- уведомления о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов и 

(или) необходимости устранения неисправностей газоиспользующего оборудования; акта 



 

определения неисправностей газоиспользующего оборудования и возможности его дальнейшей 

эксплуатации; 

- акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и 

ремонту газопроводов и газоиспользующего оборудования общественных зданий; 

- акта о приостановлении (возобновлении) подачи газа юридическим лицам; 

- разрешения на остановку газоиспользующего оборудования; 

- акта включения газоиспользующего оборудования после ремонта или при выводе из резерва и 

т.д. 

 

ПРОГРАММА 

производственного обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Ознакомление с производством 

 

Экскурсия по цеху с целью ознакомления с оборудованием и технологическими процессами. 

Ознакомление с рабочим местом слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

Обязанности слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в цехе. 

Инструктаж по охране труда и противопожарным мероприятиям непосредственно на рабочем 

месте. 

Ознакомление и изучение производственных и технологических инструкций. 

 

Тема 2. Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на производстве, 

знакомство со структурой предприятия и производственным процессом 

 

Общая характеристика предприятия: структура предприятие (основные и вспомогательные 

цехи и службы). Производственный процесс.  

План развития и реконструкции предприятия. Экономически показатели работы 

предприятия. 

Общий инструктаж по безопасности труда на предприятии. 

Требования безопасности труда на рабочих местах и в цехах и мастерских.  

Причины травматизма и меры его предупреждению.  

Основные правила электробезопасности. Правила пользования электроинструментом, 

нагревательными приборами, отключение электросети. 

Причины пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и 

газами. Средства тушения пожара. 

Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Размещение средств пожаротушения в  цехах 

и мастерских и производственных помещениях. 

Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. 

Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

Тема 3.  Освоение основных слесарных операций 

Ознакомление с основными слесарными операциями, при обслуживании и ремонте газового 

оборудования. Слесарный верстак, тиски, слесарный инструмент. Подготовка оборудования и 

слесарного инструмента к работе. Правка, рубка, резка и опиливание металлических заготовок и 



 

труб. Правка и рубка листовой стали зубилом. Резание листовой стали и труб ручными ножовками. 

Резание труб труборезом. Ознакомление с видами напильников. Ознакомление с операцией 

опиливания поверхностей стальных деталей и труб Нарезание резьбы, сверление и развёртывание.  

Нарезание короткой и длинной резьбы на газовых трубах, нарезание сгонов. Нарезание 

метрической резьбы болтов, гаек, в сквозных и глухих отверстиях. Сверление отверстий в деталях 

ручной или электрической дрелью, на сверлильных станках. Развёртывание цилиндрических и 

конических отверстий. Заточка свёрл. Гнутье труб с разметкой по шаблонам из проволоки. Гнутье в 

холодном и горячем состоянии. Освоение приёмов сборки газовых труб на резьбе с помощью муфт, 

соединительных гаек с применением уплотнителя и без него. Установка на трубах арматуры.  

Сборка труб и фланцевых соединений. Заготовка прокладок из паранита резины, картона и 

других материалов. Разборка, притирка и сборка арматуры. Разборка, ревизия и сборка задвижек. 

Смазка задвижек, набивка сальников. Заготовка и замена прокладок. Притирка пробочных кранов 

ручными способами и при помощи специальных приспособлений.  

Освоение ремонтных работ газового оборудования. Разборка, выявление неисправностей и их 

устранение.  

Освоение и приобретение опыта по правильному обслуживанию газового оборудования 

Тема 4. Освоение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го 

разряда 

Ознакомление с инструкциями по правильной эксплуатации и ремонту газового 

оборудования. Техническое обслуживание газового оборудования. Проверка плотности соединения. 

Ревизия горелок и установка новых узлов под наблюдением инструктора. Приобретение навыков по 

проверке тяги в дымоотводящих каналах, определение состояния вытяжной вентиляции (общей и 

местной). Проверка мыльной эмульсией герметичности соединений газопроводов. Определение 

величины давления перед газовыми горелками жидкостным манометром. Освоение правил 

эксплуатации и технического обслуживания ГРП (ГРУ). Внешний и внутренний осмотр ГРП. 

Внешний осмотр регулятора давления, ПКН (ПКВ), ПСК и очистка их от пыли и грязи. Освоение 

видов ремонтных работ газового оборудования и приборов. Осмотр газового оборудования с 

частичной разборкой для определения технического состояния. Ремонт деталей задвижек, кранов, 

вентилей, их восстановление. Участие в замене газовой запорной арматуры, и приборов контроля. 

Участие в испытаниях, приёмке и пуске газа в газопотребляющие агрегаты после проведения 

текущего или капитального ремонта. Освоение регулирования давления газа в газопроводе. 

Определение мест утечек газа и их устранение. Знакомство с эксплуатационной документацией и 

журналами на газовое хозяйство предприятия, цеха, агрегата. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 5 разряда 

Самостоятельное выполнении всех видов работ (под руководством инструктора) которые 

предусмотрены квалификационной характеристикой и производственной инструкцией. Отработка 

приобретённых навыков в самостоятельной работе.  

Освоение установленных норм обслуживания газового оборудования. Ведение документации. 

Соблюдение производственных инструкций по обслуживанию и ремонту газового оборудования. 

Квалификационный экзамен 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

    программы повышения квалификации по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 5 разряда 

(4 уровень квалификации)  

 
Б И Л Е Т № 1  

1. Физико-химические свойства горючих газов. 

2. Классификация газопроводов по давлению. 

3. Способы регулирования температуры воды в проточных водонагревателях, модуляция пламени. 

4. Кто допускается к выполнению газоопасных работ? 

5. Первичный инструктаж абонента по безопасному пользованию газом. 

6. Какие основные цели в области производственной безопасности установлены Политикой ООО 

«Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения? 

Б И Л Е Т № 2  

1. Назначение, устройство и работа автоматики безопасности ВПГ. 

2. Параметры настройки регулятора и предохранительных устройств ГРП. 

3. Для чего служит пилотное пламя на горелке? 

4. Требования к строительной части электроосвещения и вентиляции помещения ГРП. 

5. Меры безопасности при пуске газа в жилые дома. 

6. В каком документе устанавливаются стратегические цели и обязательства в области 

производственной безопасности? 

Б И Л Е Т № 3  

1. Эксплуатация ГРП с пропускной способностью свыше 50м3/час. 

2. Размещение запорной арматуры на наружных газопроводах. Устройство газового колодца. 

3. Назначение и устройство автоматики безопасности проточных газовых водонагревателей. 

4. Нормы испытаний внутренних газопроводов жилых зданий. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах. 

6. С какой периодичностью проводится плановая идентификация опасностей и оценка рисков в 

области производственной безопасности? В каких случаях должна проводиться внеплановая 

идентификация опасностей и оценка рисков в области производственной безопасности? 

Б И Л Е Т № 4  

1. Физико-химические свойства природного газа. 

2. Места установки запорной арматуры на наружных газопроводах. 

3. Назначение газорегуляторного пункта (ГРП) и его оборудование. 

4. Назначение и устройство автоматики безопасности газовой плиты. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении угарным газом. 

6. Что такое СУПБ? 

Б И Л Е Т № 5  

1. Перечень работ при техническом обслуживании ГРП. 

2. Требования к прокладке и креплению внутридомовых газопроводов. 

Требования к монтажу. 



 

3. Какие работы относятся к газоопасным, правила их выполнения? 

4. Скорость распространения пламени. Что такое отрыв и проскок пламени, их причины и 

способы устранения? 

5. Средства индивидуальной защиты. 

6. Как оформляются результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области 

производственной безопасности? 

Б И Л Е Т № 6  

1. Порядок перевода работы ГРП по обводной (байпасной) линии. 

2. Причины и порядок отключения газовых приборов в жилых домах. 

3. Кто допускается к выполнению газоопасных работ. Содержание наряда допуска на газоопасные 

работы. 

4. Требования к монтажу металлических дымоходов. 

5. Способы искусственного дыхания. 

6. В каком документе устанавливаются стратегические цели и обязательства в области 

производственной безопасности? 

Б И Л Е Т № 7  

1. Назначениие основных узлов и блоков проточного водонагревателя. 

2. Перечень работ при техническом обслуживании запорной арматуры наружных газопроводов. 

3. Назначение бытовых газовых счетчиков, их характеристика. Установка газовых счетчиков. 

4. Назначение обводной линии ГРП и требования к её устройству. 

5. Средства индивидуальной защиты. 

6. Понятие «Производственная безопасность». 

Б И Л Е Т № 8  

1. Назначение и устройство емкостных водонагревателей типа АГВ. 

2. Уплотнительные и прокладочные материалы, применяемые в газовом хозяйстве. 

3. Пуск газа в жилой дом. 

4. Правила набивки сальников запорной арматуры и замены прокладок фланцевых соединений. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах. 

6. Что такое СУПБ? 
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Б И Л Е Т № 9  

1. Классификация газопроводов по давлению. 

2. Теоретически необходимое количество воздуха для сжигания газа. Что такое первичный и 

вторичный воздух. 

3. Требование к бригаде выполняющей газоопасные работы. 

4. Параметры настройки регулятора и предохранительных устройств ПРГ. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при удушье газом. 

6. В каком документе установлены единые требования к поведению работников при выполнении 

ими трудовых функций, несоблюдение которых может привести к происшествиям? 

Б И Л Е Т № 10  

1. Последовательность выполнения работ при первичном пуске газа в жилой дом. 

2. Назначение и устройство задвижек. 

3. Трубы, применяемые для внутренних газопроводов жилых домов. 

4. Требования к продувочным линиям ГРП. 



 

5. Меры безопасности при смазке кранов на опуске к газовым приборам. 

6. С какой периодичностью проводится плановая идентификация опасностей и оценка рисков в 

области производственной безопасности? В каких случаях должна проводиться внеплановая 

идентификация опасностей и оценка рисков в области производственной безопасности? 

Б И Л Е Т № 11  

1. Назначение и устройство блока водяной части проточных водонагревателей (ВПГ). 

2. Давление газа, его измерение. Атмосферное, абсолютное и избыточное давление. 

3. Назначение обводной линии ГРП и требование к её устройству. 

4. Периодичность и объем технического обслуживания запорной арматуры на наружных 

газопроводах. 

5. Причины отравления угарным газом. 

6. Кто является представителем руководства Общества по СУПБ? 

Б И Л Е Т № 12  

1. Тупиковая и кольцевая системы газоснабжения, преимущества их и недостатки. 

2. Назначение ГРП и его оборудование. 

3. Характеристика газовых счетчиков и монтаж на действующих газопроводах. 

4. Назначение изолирующих фланцев. 

5. Как и на основании, каких документов расследуются несчастные случаи на производстве? 

6. Как оформляются результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области 

производственной безопасности? 
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Б И Л Е Т № 13  

1. Объем работ выполняемый при техническом обслуживании газовой плиты и проточного 

водонагревателя. 

2. Объем работ при техническом обслуживании запорной арматуры наружных газопроводов. 

3. Порядок монтажа бытовых газовых счетчиков на действующих газопроводах. 

4. Устройство фильтров ГРП, ШРП. 

5. Повторный инструктаж абонента по безопасному пользованию газом и в каких случаях он 

проводится. 

6. В каких целях проводится управление рисками в области производственной безопасности? 

Б И Л Е Т № 14  

1. Порядок настройки регулятора ГРП и предохранительных устройств. 

2. Натяжные и сальниковые краны, область их применения, правила монтажа. 

3. Назначение теплообменника проточных водонагревателей. 

4. Размещение запорной арматуры на подземных газопроводах. 

5. Меры безопасности при смене крана на стояке в подъезде. 

6. Что такое СУПБ? 

Б И Л Е Т № 15  

1. Места установки отключающих устройств (кранов) на внутридомовых газопроводах. 

2. Правила замены прокладки на фланцевом соединении задвижки. 

3. Характерные неисправности блока водяной части проточных водонагревателей, способы их 

обнаружения. 

4. Обводная (байпасная) линия ГРП, ее назначение. Порядок перевода работы ГРП по обводной 

линии. 



 

5. Внеплановый инструктаж по охране труда, в каких случаях он проводится. 

6. Понятие «Производственная безопасность». 

Б И Л Е Т № 16  

1. Порядок настройки ПЗК в ГРП. 

2. Устройство и работа регулятора температуры с инваровым стержнем. 

3. Назначение и устройство задвижек. 

4. Меры безопасности при продувке внутридомового газопровода. 

5. Действия слесаря при обнаружении отсутствия тяги в дымоходе отопительных газовых 

приборов. 

6. Какие основные цели в области производственной безопасности установлены Политикой ООО 

«Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения? 

Б И Л Е Т № 17  

1. Правила выполнения газоопасных работ. 

2. Перечень работ при текущем ремонте ГРП. 

3. Требования к пересечению газопроводом стен, потолков и полов. 

4. Характеристика бытовых газовых счетчиков, места их установки. 

5. Виды инструктажей по охране труда. 

6. Зачем проводится идентификация опасностей и оценка рисков? 

Б И Л Е Т № 18 

1 .Устройство бытовой газовой плиты. Особенности розжига горелки духового шкафа при наличии 

регулятора температуры. 

2 .Назначение автоматики безопасности проточных водонагревателей. 

3 .Назначение продувочных линий ГРП. Требования к ним. 

4 .Устройство газового колодца. 

5 .Устройство и назначение огнетушителя ОУ-1,2,3. 

6 . В каком документе устанавливаются стратегические цели и обязательства в области 

производственной безопасности? 

Б И Л Е Т № 19  

1. Назначение и устройство задвижек. 

2. Содержание и оформление наряда-допуска на газоопасные работы. 

3. Требования к строительной части ГРП. 

4. Пределы взрываемости природного и сжиженного газов, необходимые условия создания 

возможного взрыва. 

5. Устройство и назначение огнетушителя ОУ -2,3,4. 

6. В каком документе установлены единые требования к поведению работников при выполнении 

ими трудовых функций, несоблюдение которых может привести к происшествиям? 

Б И Л Е Т № 20  

1. Физико-химические свойства природного газа. 

2. Контрольно-измерительные приборы в ГРП и требования к ним. 

3. Технические требования при проходе труб внутридомового газопровода по стенам, через стены, 

потолки и полы зданий. 

4. Газоопасные работы и правила их выполнения. 

5. Целевой инструктаж, кто его проводит и в каких случаях. 

6. Понятие «Производственная безопасность». 



 

Б И Л Е Т № 21  

1. Назначение ГРП и его оборудование. 

2. Требования к помещениям для установки газовых приборов. 

3. Какие виды работ называются газоопасными? Правила выполнения газоопасных работ. 

4. Порядок установки и снятия заглушки на вводе в здание. 

5. Виды инструктажей по охране труда. 

6. Что такое СУПБ? 

 

Б И Л Е Т № 22  

1. Физико-химические свойства природного газа. 

2. Правила выполнения работ при замене задвижек, компенсаторов внутри колодца. 

3. Замеры и изготовление монтажных заготовок внутренних газопроводов. 

4. Эксплуатация ГРП с пропускной способностью свыше 50м 3 в час. 

5. Какие вы знаете противогазы, максимальная величина возможного времени работы в 

противогазе без перерыва. 

6. Какие основные цели в области производственной безопасности установлены Политикой 

ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения? 

Б И Л Е Т № 23  

1. Автоматика безопасности проточных водонагревателей. 

2. Последовательность срабатывания предохранительных устройств технологической линии 

ГРП и периодичность проверки. 

3. Нормы испытания внутренних газопроводов жилых зданий. 

4. Прокладочные и уплотнительные материалы, применяемые в газовом хозяйстве. 

5. Содержание наряда - допуска на газоопасные работы. 

6. В каких целях проводится управление рисками в области производственной безопасности? 

Б И Л Е Т № 24  

1. Назначение и устройство газовой плиты. 

2. Первичный пуск газа в жилой дом. Оформление документации. 

3. Классификация газопроводов и ГРП по давлению газа. Назначение ГРП. 

4. Содержание и оформление наряда-допуска на газоопасные работы. 

5. Оказание первой помощи при вывихах, ушибах, переломах. 
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